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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORAC}AO DE PROJETO PARA ADEQUAQ()ES DO PREDIO DA
ACADEMIA DE SAUDE

LOCALIZACAO: Rua Ademar Ruppel, Centro Administrativo- RS- Nova
Ramada/RS 98.758-000.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a ELABORACAO DE PROJETO PARA
ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE do municipio de Nova
Ramada, prevalecendo o uso das especificacbes feitas por normas brasileiras

correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&o estiverem de acordo com as condigOes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.
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2.1. PROJETO
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Serd de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisdria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descri¢do dos dias trabalhados; previsdao do tempo; descri¢cdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverda fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.
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3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Ademar Ruppel, Centro Administrativo- RS- Nova
Ramada/RS 98.758-000.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.Servigos iniciais de demoligéo

Inicialmente devera ocorrer a demolicdo das alvenarias marcadas em projeto (cor
amarela), para posterior instalacdo de esquadrias, a demolicdo devera ocorrer de maneira

manual e com os devidos cuidados.

4.2. Execucdo de parede de alvenaria

Nos locais demarcados em projeto na cor vermelha devera ocorrer a execucgdo de
alvenaria com blocos cerdmicos furados, dimensbes 11,5X19X19 cm (ou similar),
assentados “em pé”, com largura de 11,5 cm, de primeira qualidade, com argamassa de
cimento, cal e areia no traco de 1:1,5:7. Os tijolos deverdo ser dispostos de maneira
desencontrada e deverdo apresentar perfeitamente nivel e prumo. Toda a nova parte
devera ser chapiscada antes da execucdo do emboco. Deverd ser adotado o chapisco
argamassa de cimento e areia, traco 1:3 aplicado diretamente sobre as paredes
umedecidas, de maneira que cubra toda a superficie do tijolo. Apds o chapisco, com
tempo minimo de uma semana, deverd ser executado o embog¢o com argamassa de
cimento, cal e areia, traco 1:2:8. O emboc¢o da parede deverd apresentar parametros
perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Ap6s o embogo devera ser feito
reboco fino com argamassa pré-fabricada. A espessura minima final da parede sera de 15

cm.
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4.3.Revestimento paredes e pisos

Nas paredes internas do banheiro devera ser instalado revestimento ceramico para
paredes internas com placas de porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 2025
cm?, de dimensfes minimas 60x60 cm aplicadas em toda a altura das paredes.

Os revestimentos deveréo ser assentados com argamassa colante tipo AC 11I.

Deveréa ocorrer a instalacdo de revestimento ceramico para piso no banheiro, com
placas de porcelanato acetinado com dimensfes minimas de 60x60 cm, este devera ser
instalado sobre o piso existente.

A instalacdo dos revestimentos anteriormente citados devera seguir as instrugdes
do fabricante. Os modelos de porcelanatos ficardo a cargo da responsavel técnica e da
contratante.

Na parede nova no interior do deposito devera ocorrer 0 emassamento com massa

latex, aplicacdo em parede, em duas demaos, e lixamento manual.

4.4.Esquadrias

Apbs o requadro e pintura dos ambientes, deverdo ser instaladas as novas
aberturas de acordo com o projeto.

Inicialmente devera ocorrer a instalacdo da pingadeira e soleira sob a janela e
porta. A pingadeira e a soleira serdo lineares em granito ou marmore, | = 15cm, espessura
2,0 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.

Janela

. JA1: janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros
incolor 4,0mm, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, com
contramarco, fixagdo com parafuso. Linha official 60. Fornecimento e instalacéo.
Dimensdes 1,50x1,00m.

Portas

. PAL: porta de madeira em acabamento melaminico branco, folha pesada

ou superpesada, 80x210cm, fixagdo com preenchimento parcial de espuma expansiva.
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Figura 01 — Imagem ilustrativa de Porta

4.5. Instalacao hidraulica de agua fria

ALIMENTACAO: A alimentagdo da agua fria da edificacio sera realizada pela
rede existente.

BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUICAO: A saida de agua até o barrilete
serd de PVC @ 25 mm e abastecera a coluna de agua fria (CAF), conforme indicado no
projeto. Os ramais possuirdo registros gaveta individuais, conforme plantas e proje¢des
isométricas, para permitir seu isolamento do restante da rede. Toda tubulag&o de agua fria
de consumo, serd executada em PVC.

SUB-RAMAIS E APARELHOS: Os sub-ramais serdo em PVC @ 25 mm, bem
como as derivacOes para os aparelhos, com reducBes adequadas para cada equipamento
junto a espera. A torneira do lavatorio e as esperas para as caixas de descargas acopladas
do vaso sanitario serdo conectados a respectiva espera, com ligacdo flexivel, sendo o
chuveiro ligado diretamente a espera.
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4.6. Instalacdo hidraulica de esgoto

RAMAIS DE DESCARGA: O vaso sanitario ser escoado por tubos de PVC @
100 mm, ligados a caixa de inspecdo; o lavatorio e ralo sifonados serdo ligados as
respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 50 mm. Devem ser instalados tubos de
ventilagdo no local indicado em projeto de @ 50 mm.

CAIXAS SIFONADAS: As caixas sifonadas dos banheiros serdo de PVC @ 100
mm, com grelha cromada e saida @ 50 mm.

CAIXA DE INSPECAO: Ser4o feitas em alvenaria na dimens&o de 60x60x60 cm,
revestido internamente com massa Unica com inclinacdo necessaria para escoamento
efluente.

DESTINO FINAL: O efluente do esgoto sanitario serd encaminhado a Fossa
Séptica 650 | e filtro 6001 onde receberd tratamento adequado, sendo conectado ao

sumidouro (a ser executado pela prefeitura).

4.7. Loucas e acessorios
Deverd ser instalado:

e Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrdo médio, com engate flexivel
em inox, 1/2 x 30cm;

e Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso valvula
e siféo tipo garrafa em metal cromado;

¢ Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - padrdo médio, incluso
engate flexivel em metal cromado, 1/2x 40cm;

e Papeleira de parede em metal cromado sem tampa;

e Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha;

e Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatério;

e Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha Interfolhado;

e Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede;

e Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede;
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4.8. Elétrica

A entrada de energia vem de rede existente.

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescri¢des das

normas técnicas da ABNT que lhes forem cabiveis. Todas as etapas serdo
executadas por profissionais de qualidade, com experiéncia no ramo, e que se faréo
responsaveis por todos 0s aspectos, técnicos ou legais da construcdo, respeitando na
totalidade os projetos aprovados, assim como as normas técnicas especificas. Serdo
exigidos sempre acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o inicio
dos trabalhos.

Toda e qualquer alteracdo no projeto deverd ser aprovada pelo responsavel
técnico.

ELETRODUTOS: Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalag&o.

CURVAS E LUVAS: Com caracteristicas idénticas aos eletrodutos.

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO: caixa retangular 4" x 2", PVC,
instalada em parede - fornecimento e instalag&o;

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com excec¢éo das
tomadas especiais para aparelhos que deverdo suportar um minimo de 20 A.

CONDUTORES: Serao utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para
750V, nas linhas elétricas instaladas em eletrodutos embutidos em paredes. Os

condutores elétricos de qualquer se¢do deverao ter seus isolamentos nas seguintes
cores:

- Condutores fase: vermelho e branco;

- Condutor neutro: azul,

- Condutor terra ou protecdo: verde-amarela.

Em hipdtese alguma deverao ser utilizados condutores com isolamentos nas cores
azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderao ser utilizados condutores
em outras cores, caso ndo haja no momento da execucdo colora¢Ges adequadas,

fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido.

10
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LUMINARIAS:
* Luminaria tipo plafon circular ou quadrada, de sobrepor, com LED de

12/13W - Fornecimento e instalacdo.

—

4.9. Forro
Nos ambientes do banheiro e deposito sera instalado acabamento de forro (roda-
forro em perfil metélico e plastico) onde for necessério.

4.10. Pintura interna e externa

Para o inicio da pintura das paredes internas e externas, deve-se realizar uma
deméo de fundo selador acrilico em todas as paredes, seguido da aplicacdo manual de
pintura com tinta latex acrilica premium, com duas deméaos, ou tantas quantas necessario
para o perfeito acabamento.

Observacdo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente
estiver bem seca.

A pintura da janela e porta existentes devera ocorrer com tinta acrilica de

acabamento, aplicacdo de rolo ou pincel sobre as superficies metéalicas.

11
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Para o espelho e as caixas de vento, serd realizada a pintura com tinta de
acabamento (pigmentada) em esmalte sintético fosco em madeira, com a aplicagdo em

duas de maos.

4.11. Telhado/Beiral
Devera ser substituido o beiral e espelhos existentes, para tal devera ser instalado
beiral em madeira pinus, inclusive estrutura unidirecional de fixacdo e ripa aparelhada

*1,5 x 5* cm, em macgaranduba/Massaranduba, angelim ou equivalente da regiéo.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Alzevir Lotario de Marchi

Prefeito Municipal

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 E:GAE‘F§23806703051
0305 'I Dados: 2025.04.02

12:55:36 -03'00'
Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 01 de abril de 2025.
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO Ne TransfereGOV‘PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE ‘DESCRICAQ DO LOTE ‘MUNICTPIO I UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) _|ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE NOVA RAMADA/RS 23.30% 0.00% 0.00%
(o]
%]
o
)
Q
w
o
. s x . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
1. ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE - 27.916,87
1.1 SERVICOS PRELIMINARES DE DEMOLICAO - 36,10
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
1.1.1. SINAPI 97622 S e e (ot M3 0,48 61,00 | BDI1 75,21 36,10 | RA
1.2. EXECUCAO DE PAREDE DE ALVENARIA = 2.033,64
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.2.1. SINAPI 103330 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 9,00 80,72 | BDI1 99,53 895,77 | RA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.2.2. SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 18,00 511| BDI1 6,30 113,40 | RA
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.2.3. SINAPI 87535 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 18,00 3347 | BDI1 41,27 742,86 | RA
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
1.24. SHLESS Shns DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. M2 9.00 2538 | BDI1 31,29 281,61 | RA
AF_03/2024
1.3. REVESTIMENTO PAREDES E PISOS = 5.214,65
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
- TIPO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 )
1.3.1. Composicdo o1 CM2 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA i 24,12 139,87 (el 172,48 415974 (B8
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
1.3.2. SINAPI 88497 RO, TS AL, A B M2 9,00 19,58 | BDI1 24,14 217,26 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.33. SINAPI 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 4,65 146,10 | BDI1 180,14 837,65 | RA
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE
1.4. ESQUADRIAS = 2.969,83
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM
145 SOLES S PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E UK 1,00 1.218,63 el 1.502,57 1.502,57 | RA
INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
142 SOLES S FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM L2 150 47040 e 580,00 870,00 | RA
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
1.4.3. SINAPI 94590 FORNECIMENTO E INSTALAGEO. AE. 1112024 M 5,00 31,31| BDI1 38,61 193,05 | RA
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
1.4.4. SINAPI 101965 DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 1,50 146,92 | BDI1 181,15 271,73 | RA
AF_11/2020
PMv3.07
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Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ADEQUAGOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAQ DO LOTE ) ‘MUNICTPIO I UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) _|ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
2
o<
2
o
- X ) ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
145, SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,80 13431 | BDI1 165,60 132,48 | RA
15. INSTALAGAO HIDRAULICA DE AGUA FRIA - 411,06
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
15.1. SINAPI 89446 SRR A B A, AT G M 10,00 563| BDI1 6,94 69,40 | RA
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
15.2. SINAPI 90443 DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 10,00 846| BDI1 10,43 104,30 | RA
MM. AF_09/2023
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
153 SINAPI 89364 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 500 1250 Bbit 1541 77,05 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
154, SINAPI 89440 DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 UN 3,00 12,80 | BDI1 15,78 47,34 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
155. SINAPI 89353 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2021 UN 1,00 50,18 | BDI1 61,87 61,87 | RA
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
156. SINAPI 89351 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 1,00 41,44| BDI1 51,10 51,10 | RA
16. INSTALAGAO HIDRAULICA DE ESGOTO - 4.628,03
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
16.1. SINAPI 89800 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 5,00 29,87 | BDI1 36,83 184,15 | RA
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
16.2. SINAPI 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 4,00 13,66 | BDI1 16,84 67,36 | RA
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
16.3. SINAPI 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 4,00 13,66 | BDI1 16,84 67,36 | RA
AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
164, SINAPI 97906 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 1,00 47328 | BDI1 583,55 583,55 | RA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
16.5. SINAPI 89709 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 2091 | BDI1 25,78 25,78 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
1.6.6. SINAPI 89812 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00 79,73 | BDI1 98,31 98,31 | RA
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
16.7. SINAPI 89804 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00 20,49 | BDI1 25,26 25,26 | RA
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.6.8. SINAPI 89825 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 1,00 17,34 | BDI1 21,38 21,38 | RA
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022
PMv3.07



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAQO DO LOTE ‘MUNICTPIO I UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) |ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
p}
O
w
o
- X ) ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
1.6.9. SINAPI 104352 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 1,00 40,17 | BDI1 49,53 49,53 | RA
SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.6.10. SINAPI 98052 DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 0,30 2.098,62 BDI 1 2.587,60 776,28 | RA
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1.6.11. SINAPI 98072 CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, UN 0,57 3.883,08 BDI 1 4.787,84 2.729,07 | RA
VOLUME UTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1.7. LOUGAS E ACESSORIOS - 4.654,42
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
1.7.1. SINAPI 86914 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 1,00 154,54 | BDI1 190,55 190,55 | RA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.7.2. SINAPI 86938 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 1,00 497,13 | BDI1 612,96 612,96 | RA
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.7.3. SINAPI 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 1,00 582,48 | BDI1 718,20 718,20 | RA
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
1.7.4. SINAPI 95544 FIXACAO. AF 01/2020 UN 1,00 91,52 | BDI1 112,84 112,84 | RA
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
1.7.5. SINAPI 86886 INSTALAGAO. AF. 01/2020 UN 1,00 61,83 | BDI1 76,24 76,24 | RA
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
1.7.6. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 1,00 100,91 | BDI1 124,42 124,42 | RA
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
1.7.7. SINAPI 86895 LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 451,53 | BDI1 556,74 556,74 | RA
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1.7.8. SINAPI-| 37401 NS UN 1,00 46,74 | BDI1 57,63 57,63 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
1.7.9. SINAPT 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 472,07 BDIL 582,06 1.164,12 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
1.7.10. SINAPI 100866 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2,00 422,03 | BDI1 520,36 1.040,72 | RA
1.8. ELETRICA - 1.258,85
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
1.8.1. SINAPI 91940 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3,00 19241 BDI1 .72 71,16 | RA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.8.2. SINAPI 91939 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 1,00 33,49 | BDI1 41,29 41,29 | RA
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
1.83. SINAPI 90447 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 5,50 868 BDI1 10,70 5885 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.8.4. SINAPI 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 8,00 10,68 | BDI1 13,17 105,36 | RA
INSTALACAO. AF_03/2023
PMv3.07



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV [PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAQO DO LOTE ‘MUNICTPIO I UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
wv
o
p}
O
w
o
- X ) ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.8.5. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 24,00 4,38 BDI 1 5,40 129,60 | RA
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.8.6. SINAPI 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 18,00 16,80 BDI 1 20,71 372,78 | RA
AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR
1.8.7. SINAPI 92025 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 80,04 BDI 1 98,69 98,69 | RA
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
1.8.8. SINAPI 92010 SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 3,00 73,52 BDI 1 90,65 271,95 | RA
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
1.8.9. SINAPI 103782 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 UN 3,00 29,51 BDI 1 36,39 109,17 | RA
1.9. FORRO = 112,74
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
1.9.1. SINAPI 96121 PLASTICO). AF 08/2023 M 6,00 15,24 BDI 1 18,79 112,74 | RA
1.10. PINTURA INTERNA E EXTERNA = 3.517,21
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.10.1. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 124,01 3,73 BDI 1 4,60 570,45 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
1.10.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 124,01 13,90 BDI 1 17,14 2.125,53 | RA
l 10 3 SlNAPI 102228 FINTURA TINTA UC ACADANICINTU \I'I\JIVIEI‘I T I‘\IJI'\) CONVIALTCD OINTCCTicyu M2 21 60 25 95 BDI 1 32 00 691 20 RA
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
1.10.4. SINAPI 100736 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 6,88 15,33 BDI 1 18,90 130,03 | RA
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.11. TELHADO/BEIRAL - 3.080,34
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
1111 S el INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 i 18,00 i b 158,37 2:850,66 |08
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
1.11.2. SINAPI-I 20205 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M 72,00 2,59 BDI 1 3,19 229,68 | RA
Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.
Observacoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERACAO
0

Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR
0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE

C ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- X ) ’ Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS)

NOVA RAMADA/RS

Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025
Data

PMv3.07

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13717404

JAINE
BIANCA
FIGUR:0380
6703051

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA
FIGUR:03806703051
Dados: 2025.04.02
12:52:00 -03'00"

RECURSO

<«



A

INVISTA

Orientacdes gerais para elaboragao de Termo de Referéncia ELABORA(;AQ DE
PROJETO PARA ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e méo de obra
das obras seréo os seguintes:

It D . Valor
em escricao Total (RS)
1 Mao de obra Obras
R$ 5.583,37
) Materiais Obras R$ 22.333.50

O valor total da obra é de R$ 27.916,87

e Quanto a classificacao: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servico comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia no prédio e
notou-se a necessidade de adequacdo de alguns espacgos, dado que estes
encontravam-se em péssimo estado de conservacdo ou ainda, tais reformas
seriam necessérias para melhor atender os municipes.

e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s
seguintes atestados técnicos:

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

o Atestado de capacitacdo técnica, em nome do profissional
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT).

Assinado de forma
JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 603806703051

03051 Dados: 2025.04.02
12:54:47 -03'00"

Responsavel Técnico Alzevir Lotario de Marchi
Jaine Bianca Figur Prefeito Municipal
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Municipio de Nova Ramada/RS

Nova Ramada, 01 de abril de 2025

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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PLANTA DE LOCALIZAGAO

PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: ADEQUAGOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
PROP: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
END: RUA ADEMAR RUPPEL, CENTRO ADM, NOVA RAMADA — RS

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR  pigurossoer®iich

ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 3051 Dacios;2025.04.1

AREA DATA PRANCHA ESCALA

66,00 ABRIL/25 01/03 indicada
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S LUCOES EM ENGENHARIA
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART Yy CREA' Rs ART Namero
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Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 =S

R 13717404
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servico: RuaADEMAR RUPPEL CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade. NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP; 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Datalnicio: 01/04/2025 Prev.Fim: 31/12/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE 1,00 UN
Fiscalizacio ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE 1,00 UN
Orcamento ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE 1,00 UN
Memorial ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 02/04/2025

JAl N E A§5Fnado de forma
BIANCA g:/g\:gﬂ:orJAlNE
FIGUR.O380 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.04.02

6703051 11:29:45 -03'00'

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo e Reforma de Edificios N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,17% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo e
Reforma de Edificios, é de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS terca-feira, 1 de abril de 2025
Local Assinado de forma Data

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 BANCA

FIGUR:03806703051

03051 Dados: 2025.04.01
12:58:58 -03'00"
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13717404

27.476 vOO8 micro



CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 1TPU PORCELANATU, BURDA
RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS EM
C F] 01 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 137,67 139,87
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
SINAPI-I 45190 | MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 1,2 76,02 76,02
SINAPI-I 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 8,62 2,46 2,46
SINAPI-I 34357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,14 4,69 4,69
SINAPI 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 25,60 27,93
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 21,43 23,26
01/04/2025
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur

FIGUR:038067

CREA/CAU:

03051

CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:03806703051

Dados: 2025.04.01
13:05:33 -03'00"

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario




CA, A ¢ A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ADEQUAGOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE ADEQUAGOES DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. ADEQUACOES DO PREDIO DA ACADEN 27.916,87 % Periodo: 0,13% 7,28% 29,08% 18,68% 11,04% 33,78%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES DE DEMOLI! 36,10 |% Periodo:| 100,00%
|1.2. EXECUCAO DE PAREDE DE ALVENARLI/ 2.033,64 (% Periodo: 100,00%
|1.3. REVESTIMENTO PAREDES E PISOS 5.214,65 |% Periodo: 100,00%
|1.4. ESQUADRIAS 2.969,83 (% Periodo: 100,00%
|1.5. INSTALACAO HIDRAULICA DE AGUA FI 411,06 (% Periodo: 100,00%
|1.6. INSTALACAO HIDRAULICA DE ESGOTC 4.628,03 |% Periodo: 100,00%
[1.7. LOUCAS E ACESSORIOS 4.654,42 % Periodo: 100,00%
|1.8. ELETRICA 1.258,85 (% Periodo: 100,00%
[19. FORRO 112,74 % Periodo: 100,00%
|1.10. PINTURA INTERNA E EXTERNA 3.517,21 (% Periodo: 100,00%
|1.11. TELHADO/BEIRAL 3.080,34 |% Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 27.916,87 %: 0,13% 7,28% 29,08% 18,68% 11,04% 33,78%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 36,10 2.033,64 8.119,43 5.214,65 3.082,57 9.430,48
Outros: - - - - - -
Investimento: 36,10 2.033,64 8.119,43 5.214,65 3.082,57 9.430,48
%: 0,13% 7,41% 36,50% 55,18% 66,22% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 36,10 2.069,74 | 10.189,17 | 15.403,82 | 18.486,39 | 27.916,87
Outros: - - - - - -
Investimento: 36,10 2.069,74 | 10.189,17 | 15.403,82 | 18.486,39 | 27.916,87

NOVA RAMADA/RS

Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025

Data

PMv3.07

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13717404

JAINE Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.04.02

703051 12:53:00 -03'00"




PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

MUNICiPIO DE NOVA RAMADA

Sem Desoneracdao

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 1392 salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Saldrio Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 2,61%
c4 Depdsito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,29%
C TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre

D2 Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

FIGUR:038067 E:GAS§33806703051
03051 Dados: 2025.04.01

12:59:38 -03'00'

Nova Ramada, Abril de 2025
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